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GARDEROBA2 +20 °C
Φwym: 1191 W

GARDEROBA1 +20 °C
Φwym: 2160 W

SALA +20 °C
Φwym: 33024 W

40 x 4,0
36375 W

włączenie w rurociąg
stalowy DN60 - zasilanie

włączenie w rurociąg
stalowy DN60 - powrót

prowadzić rurociągi
"pod sceną"

prowadzić rurociągi
ścianie
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prowadzić rurociągi
w posadzce
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OXXO PROJEKTOW
ANIE

ARCHITEKTONICZNE
MARIA ZUBEK


